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Trafó helyiség kialakítási
tervét lásd az É-42 és É-43
számú terveken!

Medence és a búvótér
kialakítási tervét lásd az É-31-es
számú terven!

BMS adatgyᜐjtᔐszekrényfalra szerelve épített vasbetonpadkára rögzített pad

épített vasbetonpadkára rögzített pad

korábbi 40cm magas
falazott kármentᔐ nem
készül!
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